PPD-G1

Szafa stojgca
24U 600x800

— Panel wentylacyjny dachowy 2 wentylatorowy z termostatem
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Panel krosowy $wiattowodowy dzielony na moduty
Panel porzadkujgcy 1U 19" metalowy, modularny 90mm

Panel porzadkujgcy 1U 19" metalowy, modularny 90mm
Panel porzadkujacy 1U 19" metalowy, modularny 90mm

Panel porzadkujgcy 1U 19" metalowy, modularny 90mm
Patchpanel 19" 1U-48xRJ45-C6A
Panel porzadkujgcy 1U 19" metalowy, modularny 90mm
Patchpanel 19" 1U-24xRJ45-C6A
Panel porzadkujgcy 1U 19" metalowy, modularny 90mm

Listwa zasilajgca 9-cio portowa
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