PPD-G4
Szafa stojgca
24U 600x800
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Panel wentylacyjny dachowy 2 wentylatorowy z termostatem

Panel krosowy $wiattowodowy dzielony na moduty
Panel porzadkujacy 1U 19" metalowy, modularny 90mm

Panel porzadkujacy 1U 19" metalowy, modularny 90mm
Panel porzadkujgcy 1U 19" metalowy, modularny 90mm

Patchpanel 19" 1U-48xRJ45-C6A
Panel porzadkujacy 1U 19" metalowy, modularny 90mm

Listwa zasilajgca 9-cio portowa

Dokumentacja projeklowa
Poprawa jakosci 1 dostepnosci $wiadczen zdrowotnych
dzigki wdrozeniu usfug e—zdrowia
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

Projekt
PROJEKT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEY

W POWIATOWYM, CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU

Inwestor
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Jednostka projektowa
SENDnet Grzegorz Dacka

ul. lgnacego Paderewskieqo 135 lok. 42

26-600 Radom

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIER PODPIS
PROJEKTANT
Wiestaw Byrecki GP-I-7342/71/91
ASYSTENT
RAFAL STROZ
OPRACOWAL
Grzegorz Tokarski
SPRAWDZAJACY

a Byrecka OP-I-7342/74/91

Faza realizac)i

PROJEKT WYKONA

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tytul rysunku

b@m&%. unktu
dystrybucyjnego
%@\ﬁ
Numer rysunku
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