UKLAD SIECI: TN - S

TK—=K ro=20skw

L1,L2,L3,N ~50Hz 400/230V

O F&F BZ-3 3x2A

3xLED BZ106803

FR 25A/4

PE

Dokumentacja projektowa

Poprawa jakosc

dostgpnosci swiadezen zdrowotnych

dzigki wdrozeniu ustug e-zdrowia
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

Projekt

Projekt dedykowane) instalac)i elektryczne;
dla infrastruktury teleinformatyczne

w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

Inwestor
Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Sp. z 0.0.
ul. Ksiedza Piotra Skargi 10
05-600 Grojec

S x DY6 mm2 750V

O
354 Roztacznik

kezpiecznikowy
4 w RG
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Numer obwodu 1 2 3
Obwod TK-K 01 TK-K 02 rez
Liczba odkiorow 1 3 -
P [kW] 1 1,05 -

Jednostka projektowa

SENDnet Grzegorz Dacka

ul. lgnacego Paderewskiego 15 lok. 42
26-600 Radom
PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
Wieslow Byrecki GP-II-7342/71 /91
ASYSTENT
RAFAL STROZ
OPRACOWAL
Grzeqorz Tokarski
SPRAWDZAJACY
Alicjo Byrecka OP-11-7342/74 /91

Faza realizac)i

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza

INSTALACJE ELEKTRYC/NE

Tytut rysunku

SCHEMAT TABLICY TK-K

budynek K

Numer rysunku

PW-£20

Skala Data Rysowal Str

- 12.2016 RS =




