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Z rozdzielnicy głównej
(parter budynku)

z nowego opdpływu 
bezpiecznikowego

40A

UWAGA:

1. Do opraw o świetlenia awaryjnego nale ży doprowadzi ć 
dodatkow ą żyłę kabla sprzed przycisku zał ączającego 
oprawy

2. W tablicy umieszczone zostan ą przeka źniki do 
sterowania o świetleniem korytarzy
(dopuszcza si ę zastosowanie w zamian za układ z 
przeka źnikami schodowymi sterowanie o świetleniem 
korytarzy z wykorzystaniem ł ączników schodowych)
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Układ sieci: TNS
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