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LEGENDA:

=
UWAGI.

proj. przewéd wody zimnej

Dokfadna lokalizacje wtaczenia ustali¢ na montazu
Doktadna lokalizacja przyboréw i urzagdzen

wg. proj. architektonicznego

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i materialy
muszg posiadaé odpowiednie atesty i dopuszczenia
Przewody prowadzone beda:

- pod stropem

- w bruzdach $ciennych

- w posadzce

5. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢
Z projektantem wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

EalE A

pion instalacji wody socjalnej

proj. przewdd cieptej wody uzytkowej

proj. hydrant wewnetrzny DN25
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POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0., ULSK
PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC
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STUDIO ARCHTEKTONICZNE
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